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1DIMENSIONERING AV L- OCH Z-EORMADE RÖRSYSTEM
1* Allmänt De flesta svenska värmeverken tillämpar som standard 1,7 MPa
och 120°C som dimensionerande data för sina fjärrvärmenät.
Eör nämnda standard har kommittéer och arbetsgrupper inom WE 
utarbetat standard för stålrör, rörkrökar, ventiler m m.
Med utgångspunkt härifrån har vi inom vår arbetsgrupp utarbetat 
underlag för dimensionering av L- och Z-formade rörsystem, 
dvs system där rördelamas naturliga vekhet utnyttjas till 
att taga upp värmeexpansionen.
Avsikten har varit att ge konstruktörer av fjärrvärmeledningar 
sådant underlag att de enkelt kan avgöra om ett givet rör­
system kan vara självupptagande, eller omvänt, ge underlag 
för hur ledningarna skall dragas för att få dem självupptagande.
De i diagrammen redovisade resultaten har framtagits med hjälp 
av ASEA:s datamaskinprogram R01019 och omfattar rör med ansl nr 
200 , 250, 300 , 400 , 500, 600, 700 och 800.
Eör att inte beräkningsvolymen skulle bli alltför stor och 
därmed alltför dyrbar har vissa begränsningar måst införas 
vid behandlingen. Avsikten har inte heller varit att ge full­
ständigt underlag för dimensionering, utan fastmer att ge 
underlag för bedömningar.
Resultaten redovisas i diagramform. Ur diagrammen kan, för 
givna rördimensioner och skänkellängder, enkelt fastställas 
om ett givet rörsystem kan göras självupptagande. Ofta krävs 
därefter att det aktuella systemet måste beräknas separat, 
varvid diagramvärdena kan tjäna som riktmärke för hur skänkel- 
längderaa skall väljas, så att de separata beräkningarna be­
gränsas i omfång.
Resultatredovisningen har begränsats till att ange maximala 
jämförelsespänningar som funktion av skänkellängderna. Data­
programmet ger visserligen avsevärt mycket mera underlag, men
2andra faktorer, såsom friktionskrafter, egentyngd, stödavstånd, 
stödtyper m m, gör att gruppen inte funnit det lantligt med 
ytterligare redovisning.
Vidare är det av praktiska skäl omöjligt att ange var de maxi­
mala spänningarna uppträder. Generellt kan dock sägas att max- 
spänningaraa i de flesta fallen uppträder i rörkrökarna.
2. Förutsätt- Inre tryck: 1,7 MPa (16 atö)
ningar Beräkningstemp.: 120°C
Bör- och rörkröksdimensioner enl WF:s standard
Korrosionsavdrag (inkl minustoleranser) : 1 mm utv
Egentyngd: 0 kg/m
Friktionskoefficient: 0
Förspänning: 50 % av värmeexpansionen
Styrningsplacering: enligt figurer i diagrambladen.
Skänkeländama fast inspända (inga frihetsgrader).
3. Kommentarer till 
förutsättningar-
na
3.1 Egentyngd Beräkningarna har utförts för tyngdlöst system av framförallt 
tre skäl*
1, Beräkningskostnaderna skulle bli enormt stora om egentyngden 
tagits med.
2. Egentyngdens inverkan på den totala spänningen är med normala 
stödavstånd liten. De dominerande spänningarna är böjspänningar 
förorsakade av värmeexpansionen. Böjspänningar orsakade av 
egentyngden är till beloppet mindre än motsvarande från värme­
expansionen. Dessutom är de böjande momenten p g a egentyngd 
resp p g a värmeexpansion riktade vinkelrätt mot varandra. 
Resulterande böjspänningar beräknas därför ur momentens 
vektorsumma.
3. Om egentyngden skulle tagits med, skulle också hänsyn behövts
3tagas till friktion eller motsvarande motstånd vid pendelupp- 
hängning. Eftersom nämnda motstånd är avhängiga stödkonstruk­
tionerna, som är mycket varierande inom värmeverken, har vi 
i stället valt att slopa inverkan av nämnda motstånd. Eftersom 
friktionen i de allra flesta fall orsakar en förhöjning av 
jämförelsespänningen, bör hänsyn härtill tagas vid användning 
av diagramvärdena.
3.2 Styrningar Styrningar har medtagits, eftersom sådana i allmänhet krävs för 
att rörens rörelse tvärs längdriktningen skall kunna begränsas.
4. Diagrammens 
konstruktion
4.2 Z-formade 
rörsystem
Eör varje ansl nr har två diagram uppritats, ett för den ena 
skänkellängden L1 = 5,10 och 20 m och ett för 1^ = 50,75 och 
100 m. I varje diagram anges den maximalt uppträdande jämförelse­
spänningen (Teff som funktion av skänkellängdsförhållandet
BSä-X.
För varje ansl nr har åtta diagram uppritats omfattande två 
diagram vardera för = 5, 10, 15 och 20 m, det ena för I1 =
5, 10 och 20 m och det andra för L1 = 50, 75 och 100 m, I varje 
diagram anges den maximalt uppträdande jämförelsespänningen 
CTeffjj^ som funktion av skänkellängdsförhållandet L2/L1 med 
1^ som parameter.
5. Diagrammens 
numrering
5.1 L-formade 
rörsystem
5.2 Z-formade 
rörsystem
6. Exempel för 
L-formade 
rörsystem
Ansl nr  ...  Diagram nr   ...
L^ = 5, 10 och 20 m L1 = 50, 75 och 100 m
200 1 2
250 3 4
300 5 6
400 7 8
500 9 10
600 11 12
700 13 14
800 15 16
Diagrammen har numrerats med de två första siffrorna i anslutnings- 
numret följt av ett löpande nummer n från 1 t o m 8, med 
följande innebörd:
n
1 Lj = 5 a
2 L5 = 5 m
3 L3 = 10 m
4 = 10 m
5 Lj = 15 m
6 L3 = 15 a
7 L. b 20 a
o
8 Lj = 20 m
1^ s 5» 10 och 20 m 
L1 = 50, 75 och 100 m 
= 5, 10 och 20 m 
L.| = 50, 75 och 100 m 
ss 5, 10 och 20 m 
L1 = 50, 75 och 100 m 
= 5, 10 och 20 m 
Lj as 50, 75 och 100 m
Ex. Diagram 405 innebär att diagrammet avser ansl nr 400 med
I_ = 15 m och L, = 5, 10 och 20 m.3 1
Ansl nr 300. Spiralsvetsat rör av stål 1312. Z = 0,7.
L* = 20 meter och L_ = 60 meter,
* ^ 2 Diagram nr 3 ger för L_/L1 = 3 v eff =8,5 kp/mm
c. i max
6.1 Ex 1
6.2 Ex 2
6.3 Ex 3
7. Exempel för 
Z-forraade
rörsystem
7.1 Ex 1
(Ttiii = 14>6 kp/™n2 enligt Rïï 1967.
Marginalen mellan beräknad och tillåten spänning är så stor 
att särskild beräkning ej erfordras.
Samma som i ex 1, men med 1^ = 5 meter.
L2/L1 = 60/5 = 12
Diagram 3 ger (Teff = 21,4 kp/mm2.
max 7
Beräknad spänning är således större än tillåten.
Ansl nr 800, Spiralsvetsat rör av stål 1330. Z = 0,7.
L.| = 10 meter och = 60 meter.
Diagram nr 8 ger C'eff = 15,6 kp/mm2 med
max
<W =16,3 kp/mm2
Marginalen mellan beräknad och tillåten spänning är så liten, 
att om hänsyn tages till egentyngd och friktion, finns risk 
för att den verkliga spänningen överstiger tillåtet värde,
I detta fall kräves speciell beräkning, eller om så är 
möjligt omdisponering av ledningsdragningen så att ökas 
eller minskas.
5
Ansl nr 300. Spiralsvetsat rör av stål 1312. Z = 0,7.
= 20 meter, 1^ = 60 meter och = 15 meter. 
Diagram nr 305 ger för X.2/i1 = Veff =8,4 kp/mm2.
<r«u = 14,6 kp/mm2
Marginalen mellan beräknad och tillåten spänning är så 
stor att särskild beräkning ej erfordras.
67.2 Ex 2
7.3 Ex 3
Ansl nr 500. Spiralsvetsat rör av stål 1312. Z = 0,7. 
L« = 20 meter, = 100 meter och L_ = 5 meter.
1 2 |S**0 /
Diagram nr 501 ger för = 5 >1 e^max = "*9,0 kp/mm
G*tin = H,6 kp/mm2. 
större än tillåten.
Den beräknade spänningen är således
Ansl nr 800. Spiralsvetsat rör av stål 1330. Z = 0,7.
I. = 50 meter, = 125 meter och L, = 10 meter.
Diagram nr 804 ger Ueff^ =16,1 kp/mm för Lg/L-j =2,5
Ç’till = 16>5
Marginalen mellan beräknad och tillåten spänning är så liten, 
att om hänsyn tages till egentyngd och fraktion, finns risk 
för att den verkliga spänningen överstiger tillåtet värde.
I detta fall kräves speciell beräkning, eller om så är möjligt 
omdisponering av ledningsdragningen så att t ex L_ ökas.
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Diagram för L-böjar på f järrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (f* „„k eIImax
som funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 201
För L.
Förspänning = 50 %
16 atö
"su > f
su = styrning
1Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning,CTeff
som funktion av längdförhållandet ^2 
Ansl. nr. 200 L.i-iTH-rrrrm ! . i : i. : irn i ■ ! i. i i ; i . ; Lnlr
max Diagram nr 202
^Rest w 5° m %
i C
su
su
För = 50,75 
och 100 m Data: Rör och böj / 219,1Jr 211,1 t = 4,0 mm i.
R = 329 mm
Förspänning =50
p = 16 atö
C = 1,0 mm Oco
su = styrning
1Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning,(Tepp
max
som funktion av längdförhållandet 2
An s 1 .nr. .2 50
■4-t-ï-t"i4-r+-r4 i-r4 t+ 4 + t r * »4 -11+ ■
Ü1
Diagram nr 251
För = 5»10 och 20 m
su
4-t-i I I I t l 1li-l-i-i-t-T-t-lii t I■ Î1 1-4 44 4-t- 4ii4-i4-i-^+44 l t-1-1-i-
Data: Rör och böj / 273,0* 264,0
R = 410 mm
Förspänning =50 $
p = 16 atö
C = 1,0 mm °co
su = styrning
t = 4,5 mm
1Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (Teff
max
som funktion av längdförhållandet __2_ 
Ansl, nr. 250 L
-t -r : ri r : i -—~r—i .t ;rn ! ■ i-tt-v—r 1 r; r 1 r rrrv: r,-’~ r~-- ' Tï~
~K~
12
Diagram nr 252
För = 50,75
och 100 m
Data: Rör och böj ^ 275,0* 264,0 t =4,5 mm
R = 410 mm
Förspänning =50 $
p = 16 atö
C = 1,0 mm 
Oco
su = styrning
Rest
sv
SU X
X X
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (p* „„
eI1max
som funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 501
För L.
Data: Rör och
R = 486 mm
Förspänning
16 atö
styrning
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (Tepp
max
som funktion av längdförhållandet _2 
Ansl. nr. JOO L
ItFör L.J = 50»75
Diagram nr 302 rj
och 100 m Data: Rör och böj 323»9* 313»9 t = 5,0 mm
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (J-*eff,max
som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl. nr. 400 ^1
Diagram nr 401
ör = 5>10 och 20 m
uhM-U-uiu-Uii :
Data: Rör och böj / 406,4x 395,2 t = 5,6 
R = 610 mm
tfT
TT
m
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning,CTeff
max
som funktion av längdförhållandet _2
Ansl. nr. 400
För L1 = 50,75 
och 100 m
Diagram nr 402
Data: Rör och böj $ 406,4 * 395*2 t = 5,6 mm 
R =610 mm
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar
Diagram nr 501som funktion av längdförhållandet 2
Ansl# nr, 500
För L.
Data: Rör och
Förspänning
16 atö
styrning
1Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (p ^
som funktion av längdförhållandet ^2 
Ansl. nr. 500
max
-------
^Rest
-----
111 IL
i Ù
s i
För L1 = 50,75
och 100 m
Diagram nr502
Data: Rör och böj / 508,0 x 495>4 X =6,5 mm 
R = 762 mm 
För spänn ing = 50 i° 
p = 16 atö 
C = 1,0 smO CO
su = styrning
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (f' „„
ellmax
som funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 601
För L.
Förspänning = 50 $
16 atö
'su >f
styrning
IDiagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (Teff
k max
som funktion av längdförhållandet 2
Diagram nr 602
För L.
och 100 m
.Rest R =914 nun
Förspänning = 50 %
16 atö
su = styrning
hW-Uil-i-
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar,
visande maximal jämförelsespänning, (Teffmax
Diagram nr 701som funktion av längdförhållandet 2
Por L 5,10 och 20 m
Data: Rör och böj 711,2 * 693 >6 t = 8,8 mm f 
R = IO67 mm I
Förspänning ■ 50 $
p = 16 atö
C = 1,0 mm Oco
su = styrning
i i
Diagram för L-böjar pä fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, CTeff
max
som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl. nr, 700 .....
Diagram nr 702
För = 50,75 
och 100 m Data: Rör och böj $ 711*2* 693,6 t = 8,8 mm | 
R = IO67 mm EE,Rest ^ ■ gO m
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (p*
ellmax
som funktion av Diagram nr 801längdförhållandet _2_
För L.
Data: Rör och
1219 mm
Förspänning
16 atö
■su
styrning
IDiagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (Teff
k max
som funktion av längdförhållandet 2
Diagram nr 802
För L.
Data: Rör och
och 100 m
.Rest 1219 111111
Förspänning
16 atö
su = styrning
Diagram för L-höjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, fl"'eIImax
som funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 9Q1
För L.
Förspänning
16 atö
■éu > f
su = styrning
XDiagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, (Teff
max
som fraktion av längdförhållandet 2 
Ansl. nr. 900 L.
T-—; 11 : [ -Ti—: ! II.—rrrn-m-m n i rm rrr n^rrrrrrrrr^n ; : rrrrrn ran iTTHilb:
Diagram nr 902
For L1 = 50,75 
och 100 m Data: Rör och böj / 914,4 * 894,4 
R =1372 mm
t =10,0 mm É.
Diagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning,(p' „„, eI;tmax
som funktion av Diagram nr 1001längdförhållandet _2
För L.
Data: Rör och
Förspänning
16 atö
styrning
iDiagram för L-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning, ^ eff
max
och 100 m
Rest
su
som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl. nr. 1000 L.,
För L.j = 50,75
Diagram nr 1002
Data: Rör och böj f> 1016,0 * 994,0 t = 11,0 mm-
R » 1524 nnn
Förspänning =50 $
p = 16 atö
C = 1,0 mm Oco
su = styrning
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i
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (Te|-f
L ima:
som funktion av längdförhållandet _2 
200 t,» 5 m Li
Diagram nr 201
Ansl.nr
Förspänning = 50 $
16 atö
su =» styrning
För L.
12 13. 14 15
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (Tg-f-f
Lsom funktion av längdförhållandet _2 
200 t.  5 m
Diagram nr 202
Data: Rör och böj & 219*1 x20 m 10 m
Förspänning » 50 $
16 atö
su « styrning
För L.
max
I
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T
som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl.nr. 200 L, » 10 m
Diagram nr 203
Förspänning => 50
16 atö
su *• styrning
I0 m För L.
-i I
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning CTepf
t Ima;
som funktion av längdförhållandet h2 Diagram nr 205
Förspänning - 50
16 atö
su » styrning
För L.
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J' »»
Diagram nr 206som funktion av längdförhållandet _2
200 r - 15 mAnal»nr
20 m 10 m
Förspänning » 50
16 atö
styrning
För L.
max
i
Diagram för Z-böjar på fjärrväxmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T »»
som funktion av längdförhållandet 2 
Ans! .nr. 200 t. » 20 m Li
Diagram nr 207
Data: Rör och
Förspänning
16 atö
su =* styrning
och 20 mFör L.
Diagram för Z-böjar pi fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J* ^
Lsom funktion av längdförhållandet 2 
«T* 200 t. =r 20 m
Diagram nr 208
20 m 10m
329 mm
Förspänning »50
16 atö
su » styrning
För L.
kp/mrrvmax
1
Diagram för Z-böjar pä fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T ^
L Xma:
som funktion av längdförhållandet h2 Diagram nr 251
410 mm
Förspänning »50 $
16 atö
su » styrning
För L.
kp/mnrv
!Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning ^Tgff
Lsom funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 252
Ansl+nr.
20 m 10 m
410 mm
Förspänning » 50
16 atö
su * styrning
Rest För L.
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T^
L Ima:
som funktion av längdförhållandet _2
10 m L1
Diagram nr 255
Ansl.nr
410 mm
Förspänning » 50 $
16 atö
su => styrning
För L.
kp/mnrv
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning
Diagram nr 254som funktion av längdförhållandet _2
10 m
20 m 10 m
R ■ 410 mm
Pörspänning » 50
16 atö
su * styrning
För L.
k p/mm
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning O' ^
t X1max
som funktion av längdförhållandet L2
43
■ —T-
Diagram nr 255
Ansl.nr. 250 l,» 15 m ^1
f=#= ~. —t:— ~~
Data: Rör och höj fl 273,0 x 264,0 r_ 
t ■ 4,5 nun E
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeleclningar
visande maximal jämförelsespänning (J'
Diagram nr 256som funktion av längdförhållandet 2
An s 1 »nr
20 m 10 m
R m 410 mm
Förspänning » 50
16 atö
su » styrning
För L.
max
rrnni!
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J"'
som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl.nr. 250 20 m L1
410 mm
Förspänning » 50
16 atö
¥—¥ su » styrning
För L.
kp/mnrv
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning (T
Diagram nr 258som funktion av längdförhållandet _2
20 m
20 m 10 mRest
410 mm
Förspänning ■ 50
16 atö
För L.
max
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J"' __
L Iffla:
som funktion av längdförhållandet _2
5 m Li
Diagram nr 501
Ånsl.nr,
R ■ 486 mm
Förspänning - 50
16 atö
su » styrning
För L.
kp/mnrv
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
yisande maximal jämförelsespänning QT*
Diagram nr 302som funktion av längdförhållandet _2
20 m 10 m
Förspänning » 50
16 atö
su * styrning
För L.
k p/mm'
'5 ocMQQ m> 2
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförel3espänning ÇT
som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl.nr. 300 T.» 10 m
Diagram nr 303
486 mm
Pörspänning » 50
16 atö
au » styrning
För L.
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning
Lsom funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 304
20 m 10 m
5,0 mm
R m 486 mm
Förspänning =50
16 atö
su = styrning
För L.
kp/mnr
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T ^
L Ima:
som funktion av längdförhållandet h2 Diagram nr 305
Ansl.nr. ?00
Förspänning » 50
16 atö
1,0 m
su « styrning
10 m För m 5,10 och 20 m
10 n ; .12.. 13 : 14
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning ÇT* --
Diagram nr506som funktion av längdförhållandet 2
Anal»nr
Data: Rör och böj ff 323,9 x20 m 10 k
486 mm
Förspänning » 50 i°
16 atö
styrning
För 1.
k p/mm
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning QT
Diagram nr 307som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl*nr. 300 L* 20 m ^*1
Data: Rör och
486 mm
Förspänning
16 atö
1,0 mm
su » styrning
För 1^ ■ 5,10 och 20
TOO*
i
Diagram för Z-böjar p& f järrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning Q-1
Diagram nr 508som funktion av längdförhållandet _2
20 m LiAnal»nr
Data: Rör och20 m 10 m
R » 486 mm
Förspänning
16 atö
su « styrning
Rest För L,
k p/m m'
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (p' ^
L 6 lma:
som funktion av längdförhållandet h2 Diagram nr 401
R m 610 mm
Förspänning ■ 50
16 atö
au » styrning
I0 m För L.
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning CTe£f
Lsom funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 402
20 m 10 m
Förspänning » 50
16 atö
su * styrning
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T0pf
L Ima:
som funktion av längdförhållandet _2 
Ansl.nr. 400 T. « 10 m Li
Diagram nr 405
R « 610 mm
Förspänning
16 atö
su ■ styrning
För L. och 20 m
12 L 13 14_:1 15
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning CTeff
L Ima:
som funktion av längdförhållandet _2
10 m Li
Disigram nr 404
Data: Rör och böj20 m 10 m
R * 610 mm
Förspänning » 50
16 atö
För L.
kp/mrrvmax
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T
som funktion av Diagram nr 405
Data: Rör och
610 mm
Förspänning
16 atö
su « styrning
För L.
kp/mnv
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning CTgff
Lsom funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 406
Anal,nr
Data: Rör och böj20 m 10 m
R * 610 mm
Förspänning =50
16 atö
su = styrning
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T
som funktion av längdförhållandet 2 
Ånsl.nr, 400 L,» 20 m
Diagram nr 407
610 mm
Pörspänning »50
16 atö
su = styrning
För L.
12,: .13 ; 14„: 15
1 !
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning CTeff
Lsom funktion av längdförhållandet __2
20 m L1
Diagram nr 408
20 m 10 nRest
610 mm
Förspänning * 50
16 atö
su « styrning
Rest, För L.
kp/miTVmax
I
Diagram för Z~böjar på f järrvänneledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J"
som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl.nr. 500 L,» 5 m____
Diagram nr 501
Förspänning - 50
16 atö
su » styrning
För L,
U
ii 1
Ü
 iit
LH
iiö
im
tH
-ti
H
I h
H
 tH
iii
lli
iii
tii
ia
ili
H
W
 rn
 ?+
H
44
 f H
'F
fF
fll
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning CTeff
Lsom funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 502
Anal»nr
20 m 10 m
Pörspänning » 50
16 atö
För L,
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning (T ~~r ellmax
som funktion av längdförhållandet _2 
Ansl.nr. 500 L„» 10 m ^1
Diagram nr 505
Data: Rör och
762 mm
Förspänning
su » styrning
10 m För ■ 5»10 och 20 m
10 ,11 ;!h:12 : 13 14
Diagram för Z-höjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning
Diagram nr 504som funktion av längdförhållandet _2 
Anal -rvr. 500 T, = 10 m L1
20 m 10 m
R « 762 mm
Förspänning «50
16 atö
su « styrning
Rest För L.
max
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (Teff
L Ima:
som funktion av längdförhållandet _2 
L,- 15 m L1
Diagram nr 505
Ansl.nr. 500
R « 7^2 mm
Pörspänning - 50
16 atö
au « styrning
I0 m För L.
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning CTeff
Lsom funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 506
20 m 10 m
R »762 mm
Förspänning » 50
16 atö
su » styrning
För L.
kp/mm'
Diagram för Z-höjar på fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning (J~
som funktion av längdförhållandet 2
20 m hAnsl.nr
Pörspänning » 50
16 atö
su - styrning
För L.

Diagram för Z-böjar pä fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (TQ££
, zma:
som funktion av längdförhållandet L2
R * 914 mm
Förspänning => 50 $
16 atö
styrning
10 m Rest För L.
k p/mm'
13 14
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J1
j ma:
som funktion av längdförhållandet J2 
A-nal .nr. 600___T.-= 5 m__________ _ ^1___ T—
Diagram nr 602
Förspanning =50 $
16 atö
styrning
Rest
kp/mrrr L =50rhmax
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning
Diagram nr 603som funktion av längdförhållandet _2
10 m L1
Förspänning » 50 $
1é atö
su = styrning
10 m För L.
k p/mm'
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeledningar 
visande maximal ’elsespänning
Diagram nr 604som funktion av längdförhållandet _2
10 m Anal.nr
20 m 10 mRest
Förspänning = 50 io
16 atö
20 m För L.
kp/mm 100 mmax
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (T ^
T xma:
som funktion av längdförhållandet L2 Diagram nr_605
R = 914 mm
Förspänning = 50 $
16 atö
su = styrning
10 m För L.
k p/m nr
ijflp
tDiagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning CTpff
Diagram nr 606som funktion av längdförhållandet __2
600 _L_= 15 m_________
20 m 10 mRest
R = 914 mm
Förspänning =50
16 atö
su = styrning
kp/mrrrmox
100 m
IDiagram för Z-böjar på fjärrvärraeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J' ^
L Ima:
som funktion av längdförhållandet _2 
Ånsl.nr. 600 L„=g 20 m
Diagram nr 607
Förspänning = 50 $
16 atö
su a styrning
10 m Rest För L.
k p/mm'
mox
13 14
Diagram för Z-böjar på fjärrvärraeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J'
som funktion av längdförhållandet _2
20 m L1Anal »nr
20 m 10 aRest
R » 914 mm
Förspänning =50 $
16 atö
su = styrning
kp/mnrvmax
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning
som funktion av längdförhållandet 2 Diagram nr 701
R * IO67 mm
Förspänning = 50$
16 atö
10 m 20 m För L.
k p/mm
10 11
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning
Diagram nr 102som funktion av längdförhållandet _2
20 m 10 m
Pörspänning = 50 io
16 atö
su = styrning
Rest
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning (J'
som funktion av längdförhållandet _2 
Ånsl.nr. 700 L,= 10 m L1
Diagram nr 703
R » IO67 mm
Förspänning ■ 50 $
16 atö
10 m Rest För L.
kp/mrrv
Diagram för Z-böjar pä fjärrvärmeledningar 
visande maximal elsespänning (J"’
som funktion av längdförhållandet 2
10 m
20 m 10 n
Pörspänning = 50 i°
16 atö
su = styrning
effmox kp/mm LrlOOm
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning CTepp
^ iImax
som funktion av längdförhållandet Diagram nr 703
Ansl.nr. 700 L,« 15 m
Data: Rör och böj
IO67 mm
Förspänning
16 atö
su = styrning
10 m För L.
kp/mrTv
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
Diagram nr 706som funktion av längdförhållandet _2
20 m 10 m
R » IO67 nun
Förspänning = 50 i°
16 atö
su = styrning
visande maximal jämförelsespänning Q""
som funktion av längdförhållandet 2 
Ansl.nr. 700 L,* 20 m L1
Diagram nr 707
R * IO67 mm
Förspärming » 50
16 atö
su = styrning
För L.
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning 07 --
Diagrara nr 708som funktion av längdförhållandet _2_
20 m^
20 ar 10 m
8,8 mm
R = IO67 mm
Pörspänning = 50 i°
16 atö
3u = styrning
20 m
^T:100m
1visande maximal jämförelsespänning
som funktion av längdförhållande Diagram nr 801
Ansl.nr. 800
R = 1219 mm
Förspänning = 50
16 atö
su = styrning
10 m För L.
kp/mm
13 14
Diagram för Z-böjar på f järrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J""
Diagram nr 802som funktion av längdförhållandet 2
An si ,nr.
20 m 10 m
1219 mm
Förspänning = 50 i°
1 6 atö
su = styrning
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning y
som funktion av längdförhållandet _2
10 m Ll
Diagram nr 805
Ansl.nr. 800
Data: Rör och
1219 mm
Förspänning
16 atö
su = styrning
10 m Rest och 20 mFör L.
k p/mnr
13 H
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
nr 804som funktion av längdförhållandet _2 
Ansl.nr. 800 __ L-.= 10 m_________ L1
20 m 10 m
1219 mm
Förs panning = 50 i°
16 atö
kp/mrrr u=ioöm-L-
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar, 
visande maximal jämförelsespänning (J' ^
som funktion av längdförhållandet ^2 
Ansl.nr. 800 L,» 15 m L1
max
Diagram nr 805
;
k au
Data: Rör och böj 0 812,8 x 795,2
t * 8,8 mm
R s® 1219 mm
Förspänning =■ 50 i*
p » 16 atö
c = 1,0 mm ôco
styrning
För L.J « 5 »10 och 20 m10 m Rest
Diagram för Z-böjar pä fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning QT1
Diagram nr 806som funktion av längdförhållandet _2 
800 L = 15 m L1Anal .nr
20 m 10 mRest
R - 1219 mm
Förspänning = 50
16 atö
styrning
Rest,
k p/m nrmax
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar
visande maximal jämförelsespänning (T
Dietgram nr 807som funktion av längdförhållandet 2 
L,=20 1 L1Ansl.nr. 800
1219 mm
Förspänning = 50
16 atö
su => styrning
IO m Rest För L.
k p/mm'
Diagram för Z-böjar på fjärrvärmeledningar 
visande maximal jämförelsespänning (J*
Diagram nr 808som funktion av längdförhållandet _2
20 m
20 m 10 m
1219 mm
Pörspänning = 50 $
16 atö
su = styrning
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